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LADR Gmbt MVZ Dr. Kramer und Kollagsn - Postfach 1240 - 21494 Gessthacht Ansprechpartner: Auftragsabwicklung
Telefon: 04152 803 255
Telefax: 04152 803 351
Wasserleitungsgenossenschaft Garlstorf e.G. E-Mail: wasser@ladr.de

Frau Sabine Gennen
Ahrwaldstralle 25

21376 Garlstorf Geesthacht, 02.02.2021

PRUFBERICHT U-21-00506 Eingangsdatum:  26.01.2021
Dokumentannummer: D-1088643 Untersuchungsende: 02.02.2021

Kundennummer: GU-101765
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Probenummer: U-21-00506-001
Beurteilungskriterium:  Grenzwerte der Trinkwasserverordnung
Probenahmedatum: 26.01.2021

Uhrzeit: 08:30
Probenahmestelle: WW Garlstorf, Werkausgang
Probenehmer: LADR GmbH, Umweltanalytik, Frau Ramona Rénnau / Herr Bjorn Wagner

Art der Probenahme:  DIN ISO 5667-5: 2011-02/DIN EN 1SO 19458: 2006-12, Zweck b)

Untersuchungsergebnis

ame - Einheit : _.__:_____;:Ergebnls Kriterium L:lntgrs}‘x.@.t}ung;.f?rf_g@mn
L DIN EN 1622 (B3), Anh. C:
Geruch {qualitativ) geruchlos 2006-10
S DIN EN 1622 (B3), Anh. C:
Geschmack (qualitativ) | ohne 2006-10
Chemisch-physikalische Parameter
DIN EN ISO 10523 (C5):
pH-Wert 7,69 6,50-950  |5012.04
Temperatur (pH-Messung) °C 194 DIN 38404-4 (C4): 1976-12
Elektr. Leitfdhigkeit bei 25°C uS/cm 535 2790 DIN EN 27888 (C8): 1993-11
DIN EN ISO 7887 (C1):
Farbung (SAK 436 nm) 1/m <0, 10 0,50 2012-04
Tribung, quantitativ TEF <0,10 1,0 DIN EN ISO 7027-1 (C21):
1 2016-11
Metalle
: DIN EN ISO 11885 (E22):
Eisen, gesamt mg/l 0,013 0,200 2009-09
Mangan, gesamt mg/l <0.010 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22):
: 2008-09
Mikrobiologische Parameter .
Koloniezahl 20°C KBE/m| 0 100 TrinkwV § 15, Absatz (1c) .
Koloniezahl 36°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 15, Absatz (1c)
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. ' DIN EN I1SO 9308-1 (K12):
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 2017-09

R e DIN EN 1SO 9308-1 (K12):
Escherichia coli KBE/100ml 0 0 2017-09

DIN EN ISO 7899-2 (K15):
Enterokokken KBE/100ml 0 0 2000-11

Legende: Fett dargestellte Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums;
< : kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

Beurteilung:

Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TwVo) erfullt.
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LADR Zentrallabor
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Fachbereich Wasser- und Umweltanalytik

Lauenburger Str. 67 - 21502 Geesthacht

Auftragsnummer U-21-00506

Probenummer: U-21-00506-002

Beurteilungskriterium: ~ Grenzwerte der Trinkwasserverordnung

Probenahmedatum: 26.01.2021

Uhrzeit: 08:55

Probenahmestelle: WW Garlstorf, Netzprobe Zur Osterheide 1, Hot Office, Abstellraum Sple
Probenehmer:; LADR GmbH, Umweltanalytik, Frau Ramona Raénnau / Herr Bjorn Wagner

Art der Probenahme:  DIN ISO 5667-5: 2011-02/DIN EN 1SO 19458: 2006-12, Zweck b)
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Untersuchungsergebnis

[Parameter . ':::'iiinheit Hediteiunips- Uritersucht;r;“: .svérfam;; -
s kriterium - g S
Geruch (gualitativ) geruchlos Eolgsliﬂomzz (B, b
Geschmack {qualitativ) ohne %rgéﬁ)mzz (B3), Anh. C.
Chemisch-physikalische Parameter

pH-Wert 7,68 6,50 - 9,50 %I;lzl?gilso 10523 (C5):
Temperatur (pH-Messung) 6 19,0 DIN 38404-4 (C4): 1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/em 538 2790 DIN EN 27888 (C8): 1993-11
Féirbung (SAK 436 nm) 1/m <0.10 0,50 v
Tribung, quantitativ TEF <010 1,0 Sy R AR
Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl 20°C KBE/MmI il 100 TrinkwV § 15, Absatz (1c)
Koloniezahl 36°C KBE/ml 9 100 TrinkwV § 15, Absatz (1c)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 A
Escherichia coli KBE/100ml 0 0 gé?fg“glso BRRE- 10k
Enterokokken KBE/100m 0 0 e e

Legende: Fett dargestelite Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums;
< : kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

Beurteilung:
Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TwVo) erfullt.

Dieser Priifbericht wurde elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.

Dr. D. Reinhardt
Stellvertr. Abteilungsleiter

Verteiler:  Wasserleitungsgenossenschaft Garlstorf e.G., Sabine Gennen, 21376 Garlstorf

Landkreis Harburg, Gesundheitsamt Winsen, 21423 Winsen (Luhe)

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Dieser Prifbericht darf ohne Genehmigung der
LADR GmbH, Fachbereich Wasser- und Umweltanalytik, nicht auszugsweise vervielfaltigt werden (DIN EN ISO/NES 17025). Die in der
Trinkwasserverordnung festgelegten zuldssigen Messungenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probenahme nicht durch interne oder
externe Probenehmer unseres Labors erfolgte, darf die gesamte Untersuchung nicht zur Erfiillung von Untersuchungsverpflichtungen
gemald Trinkwasserverordnung dienen. Bei mikrabiologischen Untersuchungen entspricht das Eingangsdatum auch dem Ansatzdatum.
Ausnahme: Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser werden bei Eingang montags — donnerstags einen Tag spater angesetzt.
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LADR GmbH MVZ Dr. Kramer und Kollegen - Postfach 1240 - 21494 Geesthacht Ansprechpartner:  Auftragsabwicklung
Telefon: 04152 803 255
Telefax: 04152 803 351
Wasserleitungsgenossenschaft Garlstorf e.G. E-Mail; wasser@ladr.de
. Frau Sabine Gennen
Ahrwaldstralle 25
. 21376 Garlstorf Geesthacht, 28.01.2021
- PRUFBERICHT U-21-00507 Eingangsdatum: 26.01.2021
- Dekumentennummer: D-1085751 Untersuchungsende: 28.01.2021
Kundennummer: GU-101765
Probenummer: U-21-00507-001

Beurteilungskriterium:  Grenzwerte der Trinkwasserverordnung
Probenahmedatum: 26.01.2021

Uhrzeit: 08:32
Probenahmestelle: WW Garlstorf, Filter 1
Probenehmer: LADR GmbH, Umweltanalytik, Frau Ramona Ronnau / Herr Bjorn Wagner

Art der Probenahme: DIN ISO 5667-5: 2011-02

Untersuchungsergebnis

o — s ~ . | Beurteilungs- |, '
ofsis Einheit Ergebnis e UE}E?‘[?’__‘_“’“”"??""“““?"
Metalle
|Eisen, gesamt mg/! S £ 0,200 __?éggl%glglso 11885 (E22):
Mangan, gesamt mg/| 0,171 0,050 IZDIIJT(\]I;QJBISO 11885 (E22):

Legende: Fett dargestellte Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums;
< : kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

Beurteilung:

Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Tw\Vo) bei
den gekennzeichneten Parametern nicht erfullt.
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F -‘\ mg/' O 01 i = 185—~—__;____.___
{’Mangan‘ Qesamt m' . 2009-p9 i (E=2):

DIN EN ISO 11885 (Eza)
Legende: Feyt dargestelite Ergebnisse kennzeichnep -

ph Verigt 2009.0g
< klgingr Bestj ; ! rie ZUNgen des Beurtej ity .
. "TmNgsgrenze; .y < Micht nachweishar: o b, nﬁii'lél%ﬁfﬁ'tnfégﬁ“ >

Dr. D. Reinhardt
Stellvertr, Abteilungsleitar

A

Verteiler: Wasserlef'tungsgenossenschaft Garlstorf e.G., Sabine Gennen, 21378 Garlstorf
Landkreis Harburg, Gesundheitsamt Winsen, 21423 Winsen (Luhe)

Die Messergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die uns vorlie
= LADR GmbH, Fachbereich Wasser- und Umweltanalytik, nj

externe Probenehmer unseres Labors erfolgte, darf die gesamte Untersuch

geman Trmkwasserverordnung dienen. Bei mikrobiologischen Untersuchungen entspricht das Ein

gangsdatum auch dem Ansatzdatum,
Ausnalime-Legisnellen im TFrink« urd Badebeckenwasser werder-bef Eing

ang montags — donnerstags einen Tag spiter angasetzt,
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